Ocena jakosci przeznaczonej do spozycia przez ludzi opracowana
' ég@we wynikéw badan laboratoryjnych préb wody
pobranych w II pétroczu 2015 r.
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‘Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu,

zrédto zaopatrzenla mleszkancow gminy Stgszew w wodg przeznaczong do spozycia stanowia

nizej wymienione wodociagi administrowane przez:

1.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew
a) Wodociag miejski Steszew
— produkcja wody — 357,5 m’/dobe

liczba zaopatrywanej ludnosci — 2034 osoby

- procesy uzdatniania wody - napowietrzanie, filtracja, stala dezynfekcja

podchlorynem sodu,
b) Wodociag wiejski Trzebaw
— produkcja wody — 89 m*/dobe
— liczba zaopatrywanej ludnosci — 653 osoby
— procesy uzdatniania wody — napowietrzanie, filtracja, stala dezynfekcja
podchlorynem sodu,
¢) Wodociag wiejski Wronczyn
— produkcja wody — 152 m*/dobe
— liczba zaopatrywanej ludnosci — 1230 oséb
— procesy uzdatniania wody — napowietrzanie, filtracja, stala dezynfekcja
podchlorynem sodu,
d) Wodociag wiejski Bedlewo
— produkcja wody — 231 m*/dobe
— liczba zaopatrywanej ludnosci — 631 os6b
— procesy uzdatniania wody — napowietrzanie, filtracja, stala dezynfekcja
podchlorynem sodu,
e) Wodociag wiejski Jeziorki
— produkcja wody — 239 m*/dobe
— liczba zaopatrywanej ludnosci — 1600 0séb
— procesy uzdatniania wody — napowietrzanie, filtracja, stala dezynfekcja
podchlorynem sodu,
f) Wodociag wiejski Sapowice
— produkcja wody — 354 m*/dobe
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g)

liczba zaopatrywanej ludnosci — 2100 0s6b

procesy uzdatniania wody - napowietrzanie, filtracja, stala dezynfekcja

podchlorynem sodu,
Wodociag wiejski Zamystowo
produkcja wody — 50 m3/dob<;

liczba zaopatrywanej ludnosci — 139 0séb

procesy uzdatniania wody - mnapowietrzanie, filtracja, stala dezynfekcja

podchlorynem sodu,

Wodociag wiejski Witobel

produkcja wody — 1320 m*/dobe

liczba zaopatrywanej ludnosci — 6496 0s6b

procesy uzdatniania wody - napowietrzanie, filtracja, stata dezynfekcja

podchiorynem sodu.

W II pétroczu 2015 r. badania wody przeprowadzono w wodociggach:

> Miejskim: Steszew

> Wiejskim: Trzebaw, Wronczyn, Bedlewo, J eziorki, Sapowice, Zamystowo, Witobel

Ocene jakosci wody opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia

27 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), na podstawie badan laboratoryjnych — 18 analiz chemicznych

oraz 21 analiz bakteriologicznych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdza:

I. Przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociagach:

1.Miejskim:

> Steszew

Stwierdzono obecnos¢ bakterii grupy coli. Producent podjat dziatania naprawcze

polegajace na wzmozeniu dezynfekcji i plukaniu sieci. Ponowne badania

przeprowadzone w ramach kontroli wewnetrznej potwierdzily skuteczno$é

przeprowadzonych dziatan naprawczych.
2. Wiejskim:
> Trzebaw
> Bedlewo

> Sapowice
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» Zamystowo

> Witobel
Stwierdzono okresowe przekroczenie parametru metnosci. Ponowne badanie
przeprowadzone w ramach kontroli wewnetrznej nie wykazato stwierdzonego
weczesniej przekroczenia.

» Wronczyn
Stwierdzono okresowe przekroczenie parametréw metnosci oraz zelaza. Ponowne
badanie przeprowadzone w ramach kontroli wewnetrznej nie wykazato

stwierdzonych wczesniej przekroczen.

II. Warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociagach:
1. Wiejskim:

> Jeziorki

Decyzjg z dnia 22 stycznia 2016 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Poznaniu przychylit si¢ do wniosku strony odnosnie przesuniecia — do dnia
31.12.2016 r. — terminu realizacji nakazu decyzji, wydanej w zwigzku

z przekroczeniem warto$ci manganu.

Opracowata: U. Btaszczyk
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