h) Wodociag wiejski Witobel

- produkcja wody — 1284 m*/dobe

— liczba zaopatrywanej ludnosci — 6390 osob

— procesy uzdatniania wody - napowietrzanie, filtracja, stala dezynfekcja
podchlorynem sodu.

W 2017 r. badania wody przeprowadzono w wodociagach:
» Miejskim: Steszew
» Wiejskim: Trzebaw, Wronczyn, Bedlewo, Jeziorki, Sapowice, Zamystowo, Witobel

Oceng jakosci wody opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) na podstawie badan laboratoryjnych — 50 analiz chemicznych
oraz 48 analiz bakteriologicznych wykonanych przez tutejszy organ jak réwniez 42 analiz
chemicznych oraz 42 analiz bakteriologicznych wykonanych w ramach prowadzonej przez
producenta wody kontroli wewnetrzne;.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdza:

L. Przydatno$é wody do spozycia przez ludzi w wodociagach:

1. Miejskim:

» Steszew
2. Wiejskim:
Trzebaw
Bedlewo
Sapowice’
Zamystowo
Wronczyn
Witobel
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II. Warunkowa przvdatnoi¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociagach:
1. Wiejskim:
» Jeziorki
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdza, ze jako$¢ wody,
w zakresie oznaczania manganu w ciagu roku odbiegata od wymagan okreslonych
w obowigzujacym rozporzadzeniu. Analiza otrzymanych wynikéw badania wody
wskazata, 17z warto$¢ tego parametru w okresie objetym ocena byla bardzo
zréznicowana. W zwigzku z powyzszym Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Poznaniu w 2017 r. prowadzil postepowanie egzekucyjne w przedmiotowej sprawie.
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