Ocena jako$ei wody przeznaczonej do spoZycia przez fudzi opracowana
na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych préb wody

pobranych w I polroczu 2014 r.

Zgodnie z ewidencjg Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu,

zrédlo zaopatrzenia mieszkancéw gminy Steszew w wode przeznaczona do spozycia stanowig

nizej wymienione wodociggi administrowane przez:

1.

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mosinska 15,

a)

Wodecigg miejski Stgszew

produkcja wody — 339 m’/dobe

liczba zaopatrywanej ludnosci — 1978 osob
Wodociag wiejski Trzebaw

produkeja wody — 84 m’/dobe

liczba zaopatrywanej ludnosci — 651 oséb
Wodocigg wiejski Wronczyn

produkeia wody — 140 m*/dobe

liczba zaopatrywanej ludnosci — 1230 0s0b
Wodocigg wiejski Bedlewo

produkcja wody — 228 m’/dobe

liczba zaopatrywanej ludnosci — 617 0sob
Wodocigg wiejski Jeziorki

produkcja wody — 267 m’/dobe

liczba zaopatrywanej ludnosci — 1576 os6b
Wodeociag wiejski Sapowice

produkcja wody — 336 m’/dobe

liczba zaopatrywanej ludnosci — 2032 osoby
Wodaocigg wiejski Zamyslowo

produkcja wody — 50 m*/dobe

liczba zaopatrywanej ludnosci — 149 osob
Wodocigg wiejski Witobel

produkcja wody — 1223 m’/dobe

liczba zaopatrywanej ludnosci — 6402 osoby
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W II pélroczu 2014 r. badania wody przeprowadzono w wodociggach:
» Miejskim: Steszew

~

> Wiejskim: Trzebaw, Wronczyn, Bedlewo, Jeziorki, Sapowice, Zamyslowo, Witobel
Ocene jakosci wody opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pdzn. zm.), na podstawie badan laboratoryjnych — 16 analiz

chemicznych oraz 16 analiz bakteriologicznych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdza:

I. Przydatno$é wody do spozycia przez hudzi w wodociggach:

I .Miejskim:
» Steszew
2. Wiegjskim:

Trzebaw

\%

\%

Bedlewo

A7

Sapowice

A7

Zamystowo

»  Witobel

»  Wronczyn

Stwierdzono okresowe przekroczenie parametru  metnosci.  Ponowne badanie

przeprowadzone ~w ramach kontroli wewnetrzne] nie wykazato stwierdzonego

wezesnie] przekroczenia.

II. Warunkewg przvdatnos$¢ wody do spozveia przez ludzi w wodeciagach:

1. Wiejskim:
» Jeziorki
Do 31.03.2015 r. obowiazuje decyzja wydana w zwigzku z przekroczeniem

zawartosci zwigzkow manganu.

Opracowala: U. Blaszezyk Z Up
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