Steszew, dnia 09.04.2018 rok
IN 271.3.1.2018

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowa odwodnienia ulicy Zacisze w Debienku z materiatu Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytanie 1
Prosze o informacje dotyczacq wpiecia pompowni do istniejgcego monitoringu GPRS — kto ponosi
koszty wpiecia?

Odpowiedz

System monitoringu powinien by¢ kompatybilny z istniejgcym systemem SyDiaNet znajdujacym sie na
oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Witobel. Projektowang pompownie nalezy podiaczy¢ do staciji
operatorskiej na Oczyszczalni Sciekéw Witobel. Koszty wpiecia i uruchomienia ponosi oferent zgodnie
z dokumentacjg przetargowa.

Otrzymujg;

1.wykonawcy,

2.strona internetowa - BIP Steszew
3.ala




